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   Calor específico  
   Coeficiente de película externo  
    Coeficiente de película interno  
  Conductividad térmica  
   Densidad  
   Diámetro externo del ánulo  
   Diámetro interno del tubo  
  Factor de fricción (adimensional) 
   Interpolación  
   Longitud característica  
    Número de Nusselt (adimensional) 
   Número de Prandatl (adimensional) 
    Número de Reynolds (adimensional) 
   Temperatura calórica exterior  
    Temperatura calórica interior  
   Temperatura de la pared del tubo  
  Velocidad del fluido  












Calor Energía que se puede transferir entre distintos 
sistemas siempre que exista una diferencia de 
temperatura. 
 
Ecuación Expresión matemática que contiene una o más 
variables. 
 
Fluido comparsa Fluido con el cual se pueden cambiar sus 
condiciones en el proceso. 
 
Fluido patrón Fluido de interés en el proceso a determinadas 
condiciones que son inamovibles. 
 
Intercambiador de Son aparatos de metal que ayudan a que exista un 
calor  transferencia de calor entre fluidos a distintas 
 temperaturas. 
 
IPS Instituto de Previsión Social. 
 
Iteración numérica Serie de pasos que son repetidos, donde se parte     
de un valor inicial supuesto. 
 
Nomograma Gráfico que permite obtener un valor puntual, sin 
realizar ningún tipo de cálculo, al conocer un 
conjunto de variables determinadas. 
X 
 
Temperatura Es la cantidad medida de energía cinética    
promedio de una sustancia en un determinado 









Se construyó un nomograma de tipo familia de ábacos, debido a las 
distintas condiciones de trabajo utilizados. Se utilizaron dos tipos de 
intercambiadores de calor de tubos concéntricos nuevos sin aislamiento, los 
trabajados fueron con IPS de 2 para el tubo externo y 1 ¼ para el tubo interno, 
el otro de 3 para el tubo externo y 2 para el tubo interno. 
 
Las condiciones de trabajo se dieron con la recolección, tabulación y 
procesamiento de los datos teóricos del aire y vapor de agua de una fuente 
confiable. Ya recolectados los datos se prosiguió a realizar un Diagrama de 
Flujo de la metodología de cálculo, para poder calcular y determinar cada uno 
de los números adimensionales necesarios, calcular los coeficientes 
convectivos y finalmente calcular la temperatura de pared. 
 
Se llegó a obtener una serie de ábacos con las mismas tendencias, de la 
forma exponencial, a razón que el mismo fenómeno predominaba en ellos, al 
determinar una ecuación empírica, la cual fue encontrada al realizar una gráfica 
a partir de una serie de datos, obtener una tendencia y luego su correlación 
matemática. 
 
Realizado el nomograma, se describe un instructivo fácil y práctico, del 
uso e interpretación del nomograma, con lo que se resalta que este fue 
diseñado con fines didácticos, se presenta la correlación matemática de los 
ábacos construidos para   verificar  la consistencia que los datos, con lo que se 
valida debido a que tienen una alta correlación del 0,999 en promedio para 












Elaborar un nomograma para determinar la temperatura de la pared del 
tubo interno en un intercambiador de tubos concéntricos, con arreglo en contra 
corriente, utilizando los datos teóricos del fluido patrón aire y fluido comparsa 




1. Determinar la relación de las variables implicadas en el funcionamiento      
en   el intercambiador de tubos concéntricos, con arreglo en contra corriente, 
utilizando los datos teóricos del fluido patrón aire y fluido comparsa  agua en 
régimen turbulento. 
 
2. Determinar el tipo de nomograma adecuado para las variables a graficar, 
además de ajustarse a la escala y rango de los datos. 
 
3. Elaborar un nomograma con un programa de computadora específico para 
la construcción de gráficos multivariables. 
 











Hipótesis de investigación 
 
Es posible determinar la temperatura del tubo interior de un intercambiador 
de calor de tubos concéntricos, mediante la relación de las variables propuestas 








La nomografía surgió  muchos años atrás, en los últimos años ya no se 
construyen muchos nomogramas debido a que en la actualidad ya hay 
programas específicos para resolver problemas que implican varias variables.  
 
La idea de construir un nomograma  para evaluar la temperatura de pared, 
surge de la necesidad de cubrir una mayor cantidad de  contenido en el curso 
de Transferencia de Calor (IQ-3), ya que muchas veces resolver un problema 
que pide este tipo de información se  vuelve largo y tedioso, debido a que el 
estudiante debe  poseer la información necesaria, un juicio lógico, 
conocimientos de matemática y tiempo suficiente para poder llegar a un 
resultado satisfactorio.  
 
Como este nomograma es exclusivamente de uso didáctico, su 
interpretación debe ser precisa de parte de quien lo manipule. 
 
Este nomograma es del tipo llamado familia de ábacos, en la que  se 
representan los llamados ábacos dentro de un mismo plano, el cual  muestra   
la información necesaria para determinar la temperatura de pared del tubo 
interior del intercambiador de calor en las condiciones de trabajo especificadas 
para los fluidos vapor de agua como comparsa   y el aire como fluido patrón, 
que son de los fluidos más  utilizados en la industria. 
 
Los fluidos fueron seleccionados de esa manera debido que existen datos 




Se realizó un diagrama de flujo de metodología de cálculo en la que se 
detalla paso a paso como fueron procesados cada uno de los datos, para 
determinar los números adimensionales. Y luego calcular los coeficientes 
convectivos necesarios tanto interno como externo, para finalmente calcular la 
temperatura de pared que se buscaba. 
 









1.1. Origen de la nomografía 
 
Esta “ciencia fue creada por el ingeniero francés Maurice d´ Ocange en  
1891, en la que ya es tomada como una ciencia independiente y homogénea, 
cuando d´Ocange, publicó en una única obra titulada Nomographie (Les 
calculsusuelsefectuésaumoyen des abanques. Essai´d une théoriegénérale)”1 
 
Los nomogramas al transcurrir el tiempo, fueron decayendo en desuso 
alrededor de los años 50 debido a la aparición de los métodos geométricos. 
 
A pesar que la construcción de un nomograma requiere un trabajo 
laborioso, una vez ya construido, se podrá resolver cualquier  problema 
simplemente al realizar una interpolación visual, aunque solamente se puede 
utilizar para una relación previamente determinada y para un determinado 
número de variables. 
 
 En la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala existe un único trabajo que trata sobre la construcción de un 
nomograma. 
 
                                            
1  ESCRIBANO, José. La nomografía: una ciencia olvidada. 42. p. Disponible en 




Marta Regina Dorigoni Véliz, de 1979, Investigaciones de factores en 
Guatemala para la construcción del nomograma de diámetro económico de 
tuberías. 
 
Existen varias tesis relacionadas con el tema de intercambiadores de 
calor, entre estas: 
 
Medios visuales como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
curso transferencia de calor de Aura Estela Ruano de León, de 2005. De la 
Escuela de Ingeniería Química 
 
Guía para el diseño de un intercambiador de calor de Fredy Mauricio 
Monroy Peralta, de 1999. De la Escuela de Mecánica, entre otros.  
. 
1.2. Ejemplos de nomogramas utilizados en  la ingeniería 
 
La carta psicométrica, en la cual se muestra las distintas propiedades del 
aire, siendo la temperatura, presión volumen, entre otras, se utiliza para 
determinar, cómo varían dichas propiedades cuando varía la humedad del aire.  
 
 “La carta de Smith es un tipo de nomograma, usado en ingeniería eléctrica, que 
muestra cómo varía la impedancia compleja de una línea de transmisión a lo 
largo de su longitud”2. 
 
También el conocido diagrama de Mollier, que muestra un resumen de 
las tablas de vapor del agua. 
                                            
2
MICRO GESTIÓN, Nomogramas Disponible en:  
http://www.microgestion.com/index.php/mg-developers/item,/5-nomograma?p=213. Consulta: 
11 de octubre de 2013. 
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2.1. ¿Qué es la nomografía? 
 
Es el cálculo de un valor, o de varios valores, de una función determinada, 




Carta que está conformada por líneas curvas o rectas en las cuales se 
puede realizar una aproximación de uno o más datos, sin que se necesite 
realizar algún cálculo. 
 
Este tipo de grafica relaciona un conjunto de variables de entre dos a tres, 
o más variables implicadas en el fenómeno.  
 
2.3. Clases de nomogramas 
 
Los nomogramas se clasifican por distintos criterios, entre los cuales están 
los nomogramas cartesianos, nomogramas de puntos alineados y familia de 
ábacos. 
 
2.3.1. Nomograma cartesiano 
 
“Tienen su origen en un conjunto de curvas de nivel, las cuales a su vez 
se originan en ecuaciones de la forma    (   ). 
4 
 
En lugar de relacionar tres variables puede relacionar tres grupos de 
variables”3. 
 
Para su elaboración se realiza como si se estuviera encontrando curvas 
de nivel, en las cuales se asignan una serie de valores constantes a una 
variable, que para esta situación tendrán la forma de    (   ) en la cual será 
constante z (           (   )). 
 
2.3.2. Nomograma de puntos alineados 
 
Este tipo de nomograma se encuentra establecido por tres o más tipos 
distintos de escalas, las cuales pueden ser rectas o curvilíneas y/o una 
combinación de ellas. Se clasifican en: 
 
Escalas en N 
Escalas concurrentes 
Escalas proporcionales 









                                            
3
ZARATE, Fabrisio, Ábacos o nomogramas, Disponible en http://matematicas.uis.edu.co/ 




2.3.3. Familia de ábacos 
 
Representación de una ecuación por infinitos ábacos, que van a depender 
de la forma que posee la ecuación esto va a definir el sistema representativo, 
así mismo de la clave geométrica que se deduce el valor  a encontrar. 
 
Se dice que varios ábacos que poseen la misma forma de la ecuación y 
grado que los define, son de la misma familia de ábacos y este tiene como 
objetivo primordial escoger un ábaco que pueda resolver la ecuación, dando un 
valor que sea fácil de encontrar al realizar cualquier tipo de trazo (recta a 90°, 
líneas a 45°). 
 
2.4. Uso de nomogramas 
 
“Al ser un nomograma, la representación gráfica de una ecuación de 
varias variables, ha de constar de tantos elementos gráficos, como variables 
tenga la ecuación. Estos elementos serán puntos o líneas, rectas o curvas, 
según los casos. Dados los valores de todas las variables menos una, el de 
esta última puede encontrarse por medio de algún recurso geométrico 
inmediato (que generalmente es el trazado de otra línea que pasa por ese 
punto). 
 
Por tanto, el nomograma de una ecuación de dos variables (y = f(x)) 
tendrá dos elementos gráficos, normalmente dos rectas graduadas, o escalas, 
dispuestas de tal modo que la determinación del valor de una de las variables 
(fijación de un punto de la línea) especifique el valor de la otra, la desconocida o 
6 
 
función. El nomograma de una ecuación de tres variables (z = f(x, y)) constará 
normalmente de tres escalas y así sucesivamente.” 4 
 




Fuente: Escuela de Medicina, Equilibrio acido-base en línea 
[http://escuela.med.puc.cl/publ/Aparatorespiratorio/06EQAcidoBase.html]  Consulta 27 de 
octubre de 2013. 
 
2.5. Transferencia de calor 
 
La transferencia de calor es una ciencia que trata de determinar la razón 
de transferencia de la energía en forma de calor. 
 
                                            
4 ZARATE, Fabrisio. Ábacos o nomogramas. Disponible en 
http://matematicas.uis.edu.co/~integracion/rint-html/volumen/vol2(1)1983/vol2i83-artFZ.pdf. 
Consulta 10 de octubre de 2013. 
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El calor es la “forma de energía que se puede transferir de un sistema a 
otro como resultado de la diferencia de temperatura.”5 
 
2.5.1. Mecanismos de transferencia de calor 
 
La transferencia de calor puede ocurrir por tres modos diferentes y/o 
combinados. 
 
 Por conducción, que es la transferencia de energía en forma de calor 
entre partículas energéticas de un fluido hacia partículas con menor 
energía. Este mecanismo se puede dar en líquidos, sólidos y gases. 
 
 Por radiación, es la energía que emite la materia en ondas 
electromagnéticas a su vez no requiere alguna presencia de algún 
medio. 
 
 Por convención, es el mecanismo de transferencia de energía que se da 
entre el fluido y la superficie sólida. Debido a que es de mayor interés 
para la ingeniería se amplía más sobre este tema. 
 
Se dará una transferencia de calor por convección dentro de una tubería 
al combinare un líquido-líquido  o un líquido-gas, a su vez hay una transferencia 
conductiva. 
 
Este fenómeno se encuentra regido por medio de la ecuación de la Ley de 
enfriamiento de Newton. 
 
                                            
5
 CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa. 12. p. 
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No importando si el flujo es laminar o turbulento este ejerce un efecto en el 
coeficiente de transferencia de calor h, que se le conoce como el coeficiente de 
película. 
 
“Pues la mayor parte de la resistencia a la transferencia de calor está 
localizada en la película delgada cerca a la pared”6 . 
 
Las correlaciones para estimar el coeficiente de película h, son 
semiempíricas que van a depender de las propiedades del fluido, tipo, velocidad 
y diferencia entre las temperaturas. 
 
El mecanismo de convección se clasifica en: 
 Convección forzada : “el flujo se produce por diferencia de velocidades 
producidas por una bomba, un ventilador”7 
 Convección natural: se debe al movimiento del fluido debido a sus 
diferencias de densidad.  
 
2.6. Perfiles de temperatura 
 
La temperatura es una cantidad medida de energía cinética promedio de 
las moléculas de una sustancia en un determinado estado de agregación. 
 
Un perfil de temperatura es una gráfica en la cual se muestra la relación 
temperatura-longitud, en la que se puede observar las temperaturas de entrada 
y salida de los dos fluidos involucrados y su recorrido a lo largo del 
intercambiador de calor.  
 
                                            





Existen dos perfiles de temperatura más utilizados: el arreglo a 
contracorriente y el arreglo en paralelo. 
 





Fuente: KERN, Donald. Procesos de transferencia de calor. p. 122. 
 
2.6.1. Temperatura de la pared del tubo  
 
Esta temperatura puede ser calculada al conocer las temperaturas 
calóricas y los coeficientes convectivos son conocidos. 
 
2.7. Intercambiador de calor  
 
Es  un aparato construido de una aleación de metales “que facilitan el 
intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas 
diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí”8. 
 
                                            
8
 CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa. p. 609. 
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A su vez este aparato debe seguir la ley de la conservación de la energía. 
 
2.7.1. Clasificación de los intercambiadores de calor 
 
Los intercambiadores de calor se clasifican a distintos criterios, uno de 
ellos es el que se muestra en la siguiente tabla. 
 





Al proceso de transferencia 
 De contacto directo 
 De contacto indirecto 
Al mecanismo de trasferencia de calor 
 Convección de una sola fase 
 Convección con un cambio de fase 
 Convección y radiación 




Fuente: elaboración propia, basado en GONZALES, Rosinda. Guía Intercambiadores de calor. 
http: //www.slideshare.net/yumardiaz/intercambiadores-decalortiposgeneralesyaplicaciones, 
Consulta: 1 de octubre de 2013. 
 
2.7.2. Tipos de intercambiadores de calor según su 
construcción y los más utilizados en la industria 
 
Existe una gran variedad de intercambiadores de calor. Se limitará a los 




2.7.2.1. Intercambiador de calor de tubos 
concéntricos 
 
A este tipo de intercambiador de calor se le conoce también como 
intercambiador de doble tubo. 
 
“Este es uno de los diseños más simples y consiste básicamente de dos 
tubos concéntricos, en donde una corriente circula por dentro del tubo interior, 
mientras que la otra circula por el ánulo formado entre los tubos”9. 
 
Partes que componen un intercambiador de tubos concéntricos: 
Dos juegos de tubos concéntricos 
Dos T conectoras 
Un codo en U 
Un cabezal de retorno 
 




Fuente: GONZALES, Rosinda. Guía Intercambiadores de calor: Tipos generales y aplicaciones. 
http://www.slideshare.net/yumardiaz/intercambiadores-decalortiposgeneralesyaplicaciones. 
Consulta: 1 de octubre de 2013. 
                                            
9
GONZALES, Rosinda. Guía Intercambiadores de calor: Tipos generales y aplicaciones. 
http://www.slideshare.net/yumardiaz/intercambiadores-decalortiposgeneralesyaplicaciones. 
Consulta: 1 de octubre de 2013. 
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A continuación se detallan las conexiones más conocidas para los 
intercambiadores de calor de tubos concéntricos. 
 
Tabla II. Conexiones típicas más utilizadas de los intercambiadores de 
tubos concéntricos 
 
Tubo exterior, IPS Tubo interior, IPS 
2 1 ¼ 




Fuente: KERN, Donald, Procesos de transferencia de calor. p. 112. 
 
2.7.2.2. Intercambiador de calor de concha y tubos 
 
Este intercambiador está formado por un casco o carcasa que en su 
interior se encuentra repleto de tubos que tienen sus ejes paralelos a la 
carcasa. 
 




C. Varilla guía 
D. Soporte circular  











Fuente: BOHÓRQUEZ, Hernán.  Maquinaria y equipos de alimentos. 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/211618/EXELARNING/leccion_43_intercambiadores_de
_tubo_y_carcaza.html. Consulta: 23 de octubre de 2013. 
 
2.7.3. Aplicaciones de intercambiador de calor de concha y 
tubo, tubos concéntricos 
 
Al ser estos dos tipos de intercambiadores de calor los más utilizados y 
conocidos, se describen sus aplicaciones más comunes en la siguiente tabla. 
 
Tabla III. Aplicaciones de distintos tipos de intercambiadores de calor 
 
Tipo de intercambiador de calor Aplicaciones 
Coraza y tubo 
Calentamiento o enfriamiento de una 
solución. 
Tubos concéntricos 
Calentamiento o enfriamiento de una 
solución. 
 





2.8. Números adimensionales 
 
En la aplicación de cálculos para determinar ciertos parámetros en flujo 
turbulento en tubos se utilizan los siguientes números adimensionales: 
 
 Número de Reynolds: “es la relación de la fuerza de inercia sobre un 
elemento de fluido a la fuerza viscosa”. 10 
Si                                 
                                        
 
 Número de Prandatl: “es el espesor relativo de la capa límite de 
velocidad y térmica.” 11 
El rango del número de Prandatl para los fluidos <0.01 hasta más de  
100 000. 
 
 Número de Nusselt: es la relación entre la conductividad térmica del 
fluido, longitud característica del tubo y el coeficiente de transferencia de 
calor. 
 
2.9. Ecuaciones empíricas y correlaciones 
 
A lo largo del tiempo, los distintos investigadores han desarrollado varias 
ecuaciones empíricas o correlaciones enfocadas al flujo turbulento en tubos, 
debido, a que este tipo de flujo es el más utilizado por poseer los coeficientes 
de calor altos. 
 
                                            
10 Mott Robert, Mecánica del calor. p. 231. 
11 CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa. p. 422. 
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Entre las más comunes se tienen: 
 
 La primera ecuación de Petukhov, utilizada en tubos lisos para calcular el 
factor de fricción (1970). 
 Analogía de Chilton-Colburn, esta incluye el factor de fricción para 
calcular en número de Nuselt. 
 Ecuación de Colburn, utilizada cuando ya el fluido está desarrollado 
completamente en régimen turbulento. 
 Ecuación de Sieder y Tate, esta viene dada de la diferencia de 
temperatura entre la superficie de la pared del tubo y la temperatura del 
fluido, utilizando de base la temperatura media del fluido  (1936). 
 Segunda ecuación de Petukhov, ecuación con un 10 % de error, 
relaciona el número de Nusselt y el factor de fricción. 
 Ecuación de Gnielinski, esta modifica a la segunda ecuación de 
Petukhov, donde el factor de fricción se calcula a partir de la primera 
























La determinación de los factores que tienen influencia en la temperatura 
de la pared interna del tubo, va a depender de la velocidad del fluido, diámetro 
interno del tubo y de las condiciones ambientales donde se trabaje. 
 
3.1.1. Variables de control 
 
Estas variables son características de los fluidos a trabajar que van a 
depender de las condiciones de trabajo, como se detallan a continuación. 
 











l Factor potencial de 
estudio 
Factor perturbador 
Independiente Dependiente Controlable  
No 
Controlable 
Análisis de Datos teóricos  
1 Temperatura de entrada °C X    X 
 
2 Velocidad del fluido m/s X   X  
 
3 Viscosidad dinámica  kg/m*s   X   X 
4 Calor específico  kJ/kg*K   X   X 
5 Número de Reynolds adm   X   X 
6 Número de Prandalt adm   X   X 
7 Factor de Fricción adm   X   X 
8 Número de Nusselt adm   X   X 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2. Listado de variables a manipular 
 
Las variables a manipular son las que podemos cambiar para el parámetro 
de un diseño previo.  
 
Tabla V. Variables a manipular 
 




Velocidad del fluido patrón 
 y comparsa 
m/s       
2 
Diámetro interno y externo del 
intercambiador de calor 
m 
                  
                 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.2. Delimitaciones del campo de estudio 
 
El campo de estudio se limita a los intercambiadores de calor de tubos 
concéntricos, utilizados en la industria y con propósito de estudio de la carrera 
de Ingeniería Química, principalmente para los estudiantes del curso de 
Transferencia de Calor (IQ-3). 
 
3.2.1. Área de investigación 
 
El campo de estudio se limita a los intercambiadores de calor de tubos  
concéntricos, utilizando el fluido patrón aire y fluido comparsa agua, que son los 




3.2.2. Línea de investigación 
 
La línea de investigación es la evolución de los datos teóricos y como se 
relacionan entre ellos para la elaboración de un nomograma útil, para la 
obtención de datos de respuesta para un intercambiador de calor de tubos 
concéntricos en un sistema vapor de agua-aire. 
 
3.3. Recursos humanos disponibles 
 
Con la finalidad de aportar nuevas herramientas para el aprendizaje del 
curso de transferencia de calor, se pretende construir un nomograma que 
relacione distintas variables que faciliten una serie de cálculos para ciertas 
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3.4. Recursos materiales disponibles 
 
La realización del proyecto es netamente teórico, los materiales 
disponibles a utilizar son: 
 
 Libros de transferencia de calor de diversos autores. 
 Libros de matemáticas de diversos autores. 
 Libros de flujo de fluidos de diversos autores. 
 Libros de estadística para ingeniería de diversos autores. 
 Equipo de computo. 
 Programas de cómputo para analizar datos y realicen graficas. 
 Artículos disponibles en internet sobre intercambiadores de calor y temas 
a fin.  
 
3.5. Técnica cualitativa o cuantitativa 
 
El trabajo experimental se divide en tres partes las cuales son: obtención 
de datos teóricos de fuentes confiables de los fluidos vapor de agua-aire a 
diferentes condiciones; el manejo de datos para la obtención de resultados y la 
elaboración de un nomograma congruente a los datos. 
 
3.5.1. Técnica cualitativa 
 
Para el siguiente trabajo de investigación no se tiene aplicación de una 
técnica cualitativa, sin embargo, se juzgará el  previo resultado del 






3.5.2. Técnica cuantitativa 
 
Como no se realiza una experimentación, solamente se utilizan datos 
teóricos obtenido de las literaturas disponibles. Con base en esos datos se 
propondrán diversas relaciones entre las variables que son manipuladas en un 
intercambiador de calor, utilizando las correlaciones propuestas por distintos 
autores. 
 
Como lo que se requiere encontrar es la temperatura de la pared del tubo 
interior para así poder obtener las diversas propiedades del fluido a esa 
temperatura, se realizará una serie de iteraciones en las cuales se utilizarán 
diversos parámetros en los que se puede variar el diámetro interior del tubo, la 
velocidad del fluido y la temperatura. 
 
Figura 5.  Diagrama de flujo diseño preliminar de investigación 
 
INICIO
Obtener los datos 
teóricos del aire y 
agua
Tabular los datos 
















Continuación de la figura 5.  
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3.6. Recolección y ordenamiento de la información 
 
La recolección consistió en tabular los datos teóricos del vapor de agua y 
aire, se recolectaron únicamente los datos teóricos de interés con rangos 
específicos de temperatura para ambos fluidos. 
 
La relación entre las variables encontradas que pueden ser manipuladas 
son  las velocidades de los fluidos y las temperaturas  con que se trabaja; por lo 
que se tabuló la información sobre los intercambiadores de calor de tubos 
concéntricos, en sus conexiones más típicas utilizadas en IPS, debido a que 
estos datos son en pulgadas, para la realización de los cálculos se utilizó la 
conversión en metros. 
 
Las velocidades tabuladas son las más comunes para estos fluidos, 
tomando en cuenta que ambos fluidos se encuentran a velocidades distintitas y 
constantes a lo largo de la trayectoria. 
 
Finalmente se detallan diagramas de flujo de la metodología de cálculo, 
para la obtención de las variables de respuesta necesarias (números 
adimensionales) como sus respectivos coeficientes convectivos internos y 
externos, para encontrar la temperatura de pared, para las distintas condiciones 
de trabajo en el rango de temperaturas especificado y velocidades. 
 
Se utilizaron dos conexiones de IPS, para los intercambiadores de calor, 
siendo estos: las conexiones de tubo exterior 2 con tubo interior 1 ¼ y de tubo 






















50 0,6794 1,874 0,00001078 0,02032 0,9944 
75 0,6339 1,880.5 0,000011715 0,022305 0,9887 
100 0,5884 1,887 0,00001265 0,02429 0,983 
125 0,55365 1,897.5 0,00001365 0,02645 0,9771 
150 0,5189 1,908 0,00001465 0,02861 0,9712 
 
Fuente: CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa. p. 862. 
 















15 1,225 1,007 0,00001802 0,02364 0,7323 
20 1,204 1,007 0,00001825 0,02401 0,7309 
25 1,184 1,007 0,00001849 0,02439 0,7296 
30 1,164 1,007 0,00001872 0,02476 0,7282 
35 1,145 1,007 0,00001895 0,02514 0,7268 
40 1,127 1,007 0,00001918 0,02551 0,7255 
 






Tabla VIII. Conexiones más comunes para un intercambiador de calor de 
tubos concéntricos  
 
Tubo exterior, IPS Tubo interior, IPS 
2 1 ¼ 
2 ½ 1 ¼ 
3 2 
 
Fuente: KERN, Donald. Procesos de transferencia de calor. p. 112. 
 
Tabla IX. Velocidades de los fluidos patrón y comparsa 
 


































































Datos teóricos del 










































Factor de fricción, 
1era de Petukhov
Nusselt por Gnieliski







A partir del Diagrama de Flujo anterior se tabularon los datos obtenidos de 
los coeficientes convectivos internos y externos, para proseguir a calcular la 
temperatura de pared del tubo con la ecuación presentada por Donalds Kern  
en del libro Transferencia de calor. 
 
Figura 7. Diagrama de Flujo para calcular la temperatura de pared del 
tubo interior a partir de los coeficientes convectivos 
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3.7. Tabulación, ordenamiento y procesamiento de la información 
 
Los datos teóricos del vapor de agua y el aire se tabularon, ordenaron y  
procesaron de acuerdo al Diagrama de Flujo anterior. A continuación se detalla 
una corrida para determinar la temperatura de pared del tubo. 
 
Procesamiento de la información 
Pasos a seguir: 
 
 Localizar los datos teóricos de los dos fluidos 
 
Tabla X. Localización de los datos teóricos del fluido comparsa   
















50 0,6794 1,874 0,00001078 0,02032 0,9944 
75 0,6339 1,880.5 0,000011715 0,022305 0,9887 
100 0,5884 1,887 0,00001265 0,02429 0,983 
125 0,55365 1,897.5 0,00001365 0,02645 0,9771 
150 0,5189 1,908 0,00001465 0,02861 0,9712 
 























15 1,225 1,007 0,00001802 0,02364 0,7323 
20 1,204 1,007 0,00001825 0,02401 0,7309 
25 1,184 1,007 0,00001849 0,02439 0,7296 
30 1,164 1,007 0,00001872 0,02476 0,7282 
35 1,145 1,007 0,00001895 0,02514 0,7268 
40 1,127 1,007 0,00001918 0,02551 0,7255 
 
Fuente: CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa. p. 867. 
 
 Selección del tamaño de los diámetros de los tubos y velocidades. Se 
trabajó primeramente  un IDC, con IPS con diámetro interior 2 y diámetro 
exterior 1 ¼, debido a que estas medidas son pulgadas se realiza la 
conversión a metros; las velocidades se tomaron al azar para realizar los 
cálculos. 
 
Tabla XII. Selección del IDC 
 
Di (m) 0,03175 
De (m) 0,0508 
V (m/s) 2 
V2 (m/s) 3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cálculos para el fluido interno: 
 
 Con base a los datos anteriores, se calcula el número de Reynolds 
o Para el fluido comparsa (vapor de agua) interno 
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    Ecuación 1 
 
Donde: 
    = Número de Reynolds (adimensional) 
  = Velocidad del fluido (m/s2) 
  =Longitud característica (m) 
  = Viscosidad cinemática (m2/s) 
 = Densidad (kg/m3) 
 = Diámetro interno del tubo (m) 
 = Viscosidad dinámica (kg/m*s) 
 
Conociendo los valores adecuados se procede a realizar la sustitución 
correspondiente en la ecuación Núm.1 
 
    
(
        
  
)(
    
 
)(         )
               
 
             
 
 Cálculo del factor de fricción en el flujo turbulento, primera ecuación de 
Petukhov 
  (               )
   Ecuación  2 
 
Donde: 
 = Factor de fricción (adimensional) 
    = Número de Reynolds (adimensional) 
 
Conociendo los valores adecuados se procede a realizar la sustitución  
correspondiente en la ecuación Núm. 2 
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  (                    )   
          
 
 Cálculo de Nusselt, por medio de la ecuación de Gnieliski 
     
(  ⁄ ) (        )   
      (  ⁄ )
    (  
 
   )
   Ecuación 3 
 
Donde:  
   = Número de Nusselt (adimensional) 
 = Factor de fricción (adimensional) 
    = Número de Reynolds (adimensional) 
   =  Número de Prandatl (adimensional) 
 
Siempre y cuando se cumpla 
(
           
              
) 
 
Conociendo los valores adecuados se procede a realizar la sustitución 
correspondiente en la ecuación Núm. 3 
 
     
(  ⁄ )  (             )      
      (        ⁄ )
    (    
 
   )
 
            
 
 Cálculo del h convectivo interno  
 





  = Número de Nusselt (adimensional) 
  = Conductividad térmica (W/m*K) 
D= Diámetro interno (m) 
 
Conociendo los valores adecuados se procede a realizar la sustitución 
correspondiente en la ecuación Núm. 4 
  
                    
        
 
                
 
Con el procedimiento anterior  utilizado se calcularon todos los h 
convectivos internos, para las dos configuraciones de los intercambiadores de 
calor de tubos concéntricos. 
 
Cálculos para el fluido externo (aire): 
 
 Calculo del número de Reynolds 
  Ecuación 5 
 
Conociendo los valores adecuados se procede a realizar la sustitución 
correspondiente en la ecuación Núm. 1 
 
    
(
       
  
)(
    
 
)(       )
              
 




 Cálculo del número de Nusselt por medio de la ecuación de Chilton 
Breinsten  
  Ecuación 6 
 
Donde: 
Pr= Número de Prandatl (adimensional) 
Re = Número de Reynolds (adimensional) 
 
Conociendo los valores adecuados se procede a realizar la sustitución 
correspondiente en la ecuación Núm. 5 
   
        (        )
 




   







        







           
 
 Cálculo del h convectivo interno 
 Ecuación 7 
 
Donde 
D= diámetro externo (m) 
 
Conociendo los valores adecuados se procede a realizar la sustitución 
correspondiente en la ecuación Núm. 4 
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Con el procedimiento anterior  se calcularon todos los h convectivos 
externos para las dos configuraciones de los intercambiadores de calor de 
tubos concéntricos. 
 
Finalmente al obtener todos los h convectivos internos y externos se 
tabularon en tablas (anexos 6 al 13), para posteriormente realizar los cálculos 
de la temperatura de pared del tubo. 
 
























Fuente: elaboración propia. 
36 
 
Cálculo de la temperatura de pared, primera corrida, a partir del diagrama 
anterior. 
 
 Conociendo los valores de Tc, tc, hi, hio, se prosiguió a calcular la 
temperatura de pared a partir de la siguiente ecuación. 
 
      
  
      





   = temperatura calórica exterior (°C) 
    = temperatura calórica interior (°C) 
    = coeficiente de película externo (W/m
2K) 
    = coeficiente de película interno (W/m
2K) 
 
Conociendo los valores adecuados se procede a realizar la sustitución 
correspondiente en la ecuación Núm. 7. 
 
        
        
  
  
        
  
   
        
  
  
(           ) 
            
 
De esta manera se determinó cada una de las temperaturas de pared, 
luego de encontrar todas las temperaturas se tabularon (anexos 6 al 13), y a 





3.8. Análisis estadístico 
 
El análisis estadístico que se muestra es la consistencia que poseen los 
datos entre sí, refiriéndose a la familia de ábacos graficada en la sección de 
resultados. Como la correlación es de 0,999 promedio para los datos, se 
aceptan estos valores de la temperatura de pared como aceptables, aclarando 
que es solo para el rango de trabajo especificado a su vez única y 
exclusivamente para estos fluidos. 
 
Tabla XIII. Validez estadística de la familia de ábacos para el IDC con IPS 









75 tw=48,648e0,0062Tc 0,9995 15 °C - 40 °C 
100 tw=72,438e0,0035Tc 0,9999 15 °C - 40 °C 
125 tw=96,63e0,0022Tc 1 15 °C - 40 °C 
150 tw=113,69e0,002Tc 1 15 °C - 40 °C 
 
Fuente: elaboración propia, basado en tabla XV. 
 
Tabla XIV. Validez estadística de la familia de ábacos para el IDC con IPS 









75 (2) tw=45,24e0,0073Tc 0,9994 15 °C - 40 °C 
100 (2) tw=62,87e0,0051Tc 0,9997 15 °C - 40 °C 
125 (2) tw= 83,40e0,0036Tc 0,9999 15 °C - 40 °C 
150 (2) tw= 93,467e0,0036Tc 0,9999 15 °C - 40 °C 
 






































A continuación se presenta el nomograma propuesto, utilizando las 
condiciones de trabajo descritas en las tablas XV y XVI, con el manual de uso y 
manejo del nomograma como resultados finales. 
 
Figura 9. Nomograma familia de ábacos para determinar tw en un IDC                                
T-T con IPS de tubo exterior 2 y tubo interior 1 ¼ y con IPS 
de tubo exterior de 3 y tubo interior 2 
 
Fuente: elaboración propia. 
 





















































Temperatura del aire, Tc (°C) 
tv, 125°C 
tv, 150°C (2) 
tv, 125°C (2) 
tv, 100°C 
tv, 100°C (2) 





Tabla XV. Interpretación de familia de ábacos para un IDC T-T con un 

















75 0,03175 0,0508 2,5 2 tw=48,648e
0,0062Tc
 0,9995 
100 0,03175 0,0508 2,5 3,5 tw=72,438e
0,0035Tc
 0,9999 
125 0,03175 0,0508 2,5 5 tw=96,63e
0,0022Tc
 1 




Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XVI. Interpretación de familia de ábacos para un IDC T-T con un 

















75 (2) 0,0508 0,0762 3,5 3 tw=45,24e
0,0073Tc
 0,9994 
100 (2) 0,0508 0,0762 3,5 4 tw=64,602e
0,004Tc
 0,9999 
125 (2) 0,0508 0,0762 3,5 4,5 tw= 83,40e
0,0036Tc
 0,9999 




Fuente: elaboración propia. 
 
4.1. Instructivo para el manejo e interpretación del nomograma 
 
Nomograma familia de ábacos para determinar tw en un IDC T-T con IPS 





Pasos para determinar tw: 
 
 Localizar Tc en el eje de las X. 
 Trazar una línea recta hasta interceptar la línea del vapor de agua, ver    
su  representación gráfica. 
 Luego trazar una línea horizontal sobre el eje Y. 
 Leer la temperatura de pared (tw). 
 
Ejemplo: 
Se tiene un IDC con IPS de tubo exterior 2 y tubo exterior 1 ¼, las 
temperaturas son para el aire 20°C (Tc) con una velocidad de 2 m/s, para el 
vapor de agua 150°C (tv) con una velocidad de 2.5m/s, determine la 





 Localizar Tc en el eje de las X (20 °C). 
 Trazar una línea recta hasta interceptar la línea del vapor de agua (150 
°C), ver    su representación gráfica. 
 Luego trazar una línea horizontal sobre el eje Y. 
 Leer la temperatura de pared (tw). 













Fuente: elaboración propia. 
 
Respuesta: la temperatura de pared es de  119 °C las temperaturas son 




















































Temperatura del aire, Tc (°C) 
tv, 125°C 
tv, 150°C 
tv, 125°C (2) 
tv, 100°C 
tv, 100°C (2) 









El nomograma elaborado es el denominado familia de ábacos, en la cual 
existe una ley matemática comprobable o empírica que lo describe. Los datos 
de las propiedades físicas tanto del aire como el vapor de agua son datos 
teóricos para que al hacer los cálculos, se tenga una mayor validez para que de 
como resultado un nomograma con mayor exactitud para su lectura. 
 
 Debido a que se obtuvo una serie de datos (números adimensionales) 
como  variables de respuesta,  se procedió a realizar la construcción de la 
familia de ábacos. Esta se realizó  de la forma inversa a la habitual, en la que a 
partir de la serie de datos experimentales obtenidos de cada una de ecuaciones 
semiempíricas de la trasferencia de calor, se genere una ecuación matemática 
empírica  para cada temperatura de trabajo, para el aire que van desde los 15 
hasta los 40 °C y utilizando distintas temperaturas de vapor de agua que van 
desde los 75  hasta los 150 °C. Que describiera el comportamiento físico del 
fenómeno de estudio, con lo que a partir de la ecuación obtenida se realiza la 
curva correspondiente para cada uno de los casos. 
 
Esto datos se detallan en las tablas XV y XVI con sus respectivas 
condiciones de temperatura de trabajo, velocidad de cada fluido, IPS de cada 
intercambiador de calor y su correlación matemática  para darle una mayor 
validéz al ábaco generado. Cabe resaltar que los datos calculados fueron 





Como la cantidad de variables y ecuaciones que se utilizaron para calcular 
la temperatura de pared del tubo interior fueron varias, se optó por realizar un 
nomograma de dos dimensiones, que sería la forma más sencilla de 
representación de una familia de ábacos para las cuales, al conocer  una 
coordenada de temperatura con sus respetivas condiciones de trabajo, los 
fluidos puedan localizar en el nomograma  un dato puntual de la temperatura de 
pared interior del tubo. 
 
Con esto la finalidad del nomograma se cumple al utilizar una geometría 
analítica para este caso. Al realizar una recta a 90° se lee un valor en el eje de 
las ordenadas, obteniendo la lectura de la temperatura de la pared del tubo con 
gran facilidad y en el menor tiempo. 
 
Finalmente se describe un instructivo sencillo del uso, manejo e 
interpretación del nomograma familia de ábacos, para determinar tw en un IDC 
T-T con IPS de tubo exterior 2 y tubo interior 1 ¼ y con IPS de tubo exterior de 



















1. La relación entre las variables implicadas son manipulables a diferentes 
condiciones como lo son el aire comparsa y el agua en régimen 
turbulento. 
 
2. El tipo de nomograma que se adecúa a las condiciones de trabajo es el 
nomograma de familia de ábacos. 
 
3. El   funcionamiento del nomograma consiste básicamente en conocer las 
temperaturas del aire y del vapor de agua, así como el tipo de 
intercambiador de calor de tubos concéntricos a utilizar. Teniendo esta 











1. El nomograma construido, solamente es útil para los fluidos vapor de    
agua-aire y un intercambiador de calor nuevo (sin incrustaciones) sin 
aislante, estrictamente bajo las condiciones descritas. Si se desea 
conocer otra temperatura de pare a otras condiciones puede ser utilizado 
este, siempre y cuando la temperatura del aire esté en el rango de 15 a 
40 °C y el vapor de agua en el rango de 75 a 150 °C, por medio de una 
interpolación lineal. Cabe resaltar que esta interpolación puede arrojar un 
porcentaje de error. 
 
2. La utilidad del nomograma es netamente didáctico, especialmente 
realizado para el curso de Transferencia de Calor (IQ-3), con lo que la 
escala y el tipo de nomograma realizado pueden ser modificados según 
las necesidades del catedrático o estudiantes. 
 
3. Se recomienda realizar otros nomogramas relacionados a la 
transferencia de calor para determinar la temperatura de pared del tubo 
interior, con otros sistemas que sean de uso cotidiano como los son el 
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Apéndice 1. Tabulación de los datos calculados para los diversos números 
adimensionales para el vapor de agua 
 
VAPOR DE AGUA 
Velocidad fluido 2,5 m/s, IPS diámetro tubo interior 1 ¼ 
Temperatura 
(°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 




50 5 002,539425 0,038613385 19,2743123 
75 4 294,990397 0,040508613 16,6091918 
100 3 692,035573 0,042529897 14,2178397 
125 3 219,48489 0,0444933 12,2389986 
Velocidad fluido 3,5 m/s, IPS diámetro tubo interior 2 
Temperatura 
(°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 




150 2 811,446246 0,046573085 10,4369907 
50 11 205,68831 0,030498761 38,8034263 
75 9 620,778489 0,031823762 34,111916 
100 8 270,159684 0,033225298 29,9595443 
125 7 211,646154 0,034575631 26,571664 
150 6 297,63959 0,035994508 23,5361011 
 






Apéndice 2. Tabulación de los datos calculados para los diversos números 
adimensionales para el aire con IPS diámetro tubo exterior 2. 
 
AIRE 
Velocidad fluido 2 m/s, IPS diámetro tubo exterior 2 
Temperatura (°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 
Nusselt (adimensional) 
15 6 906,770255 44,33818723 
20 6 702,816438 43,59153193 
25 6 505,916712 42,86442579 
30 6 317,435897 42,1575623 
35 6 138,891821 41,47951726 
40 5 969,927007 40,83209578 
Velocidad fluido 3,5m/s, IPS diámetro tubo exterior 2 
Temperatura (°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 
Nusselt (adimensional) 
15 12 086,84795 60,31347264 
20 11 729,92877 59,26730026 
25 11 385,35425 58,24931018 
30 11 055,51282 57,26060038 
35 10 743,06069 56,3130039 
40 10 447,37226 55,40886363 
 








Apéndice 3. Tabulación de los datos calculados para los diversos números 
adimensionales para el aire IPS diámetro de tubo exterior 2 
 
Velocidad fluido 5 m/s, IPS diámetro tubo exterior 2 
Temperatura 
(°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 
Nusselt (adimensional) 
15 17 266,9256 73,78918638 
20 16 757,0411 72,48025346 
25 16 264,7917 71,20732092 
30 15 793,5897 69,97188159 
35 15 347,2295 68,78856941 
40 14 924,8175 67,66014118 
Velocidad fluido 3,75 m/s, IPS diámetro tubo exterior 2 
Temperatura 
(°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 
Nusselt (adimensional) 
15 12 950,19423 62,68957132 
20 12 567,78082 61,59770503 
25 12 198,59383 60,53536587 
30 11 845,19231 59,50371806 
35 11 510,42216 58,51508513 
40 11 193,61314 57,57188543 
 









Apéndice 4. Tabulación de los datos calculados para los diversos números 
adimensionales para el aire IPS diámetro de tubo exterior 3 
 
Velocidad fluido 3 m/s, IPS diámetro tubo exterior 3 
Temperatura 
(°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 
Nusselt (adimensional) 
15 15 540,23307 69,48704032 
20 15 081,33699 68,26292938 
25 14 638,3126 67,07227349 
30 14 214,23077 65,91643444 
35 13 812,5066 64,80914702 
40 13 432,33577 63,75303954 
Velocidad fluido 4 m/s, IPS diámetro tubo exterior 3 
Temperatura 
(°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 
Nusselt (adimensional) 
15 20 720,31077 81,96061801 
20 20,108,44932 80,48830512 
25 19 517,75014 79,05694671 
30 18 952,30769 77,66829671 
35 18 416,67546 76,33870891 
40 17 909,78102 75,07117542 
 









Apéndice 5. Tabulación de los datos calculados para los diversos números 
adimensionales para el aire IPS diámetro de tubo exterior 3 
 
Velocidad fluido 4,5 m/s, IPS diámetro tubo exterior 3 
Temperatura 
(°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 
Nusselt (adimensional) 
15 23 310,34961 87,78174176 
20 22 622,00548 86,19131868 
25 21 957,4689 84,64546978 
30 21 321,34615 83,14614416 
35 20 718,75989 81,71093006 
40 20 148,50365 80,34298051 
Velocidad fluido 2,5 m/s, IPS diámetro tubo exterior 3 
Temperatura 
(°C) 
Número de Reynolds 
(Adimensional) 
Nusselt (adimensional) 
15 12 950,19423 62,68957132 
20 12 567,78082 61,59770503 
25 12 198,59383 60,53536587 
30 11 845,19231 59,50371806 
35 11 510,42216 58,51508513 
40 11 193,61314 57,57188543 
 









Apéndice 6. Temperatura de pared a diversas condiciones de trabajo y su 
coeficiente de película interno y externo 
 
Condición de velocidad patrón 2,5 m/s, velocidad comparsa 2 m/s , IPS tubo 
exterior 2 y tubo interior 1 ¼  
Temperatura 
del vapor de 
agua (ºC) 
hcov interior ((W/m2K) 
Temperatura 
del aire (ºC) 




11,66828421 15 20,63296744 53,3260085 
11,66828421 20 20,60300555 55,1137284 
11,66828421 25 20,57998711 56,9086671 
11,66828421 30 20,54766225 58,7014632 
11,66828421 35 20,52746189 60,5033219 
11,66828421 40 20,50446385 62,3063393 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 7. Temperatura de pared a diversas condiciones de trabajo y su 
coeficiente de película interno y externo 
 
Condición de velocidad patrón 2,5 m/s, velocidad comparsa 3,5 m/s , IPS tubo 
exterior 2 y tubo interior 1 1/4 
Temperatura del 





del aire (ºC) 




10,87720716 15 28,06713569 76,2593861 
10,87720716 20 28,01196613 77,6241946 
10,87720716 25 27,96654873 78,9981551 
10,87720716 30 27,9089068 80,369147 
10,87720716 35 27,86828579 81,7522398 
10,87720716 40 27,82441164 83,1368183 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 8. Temperatura de pared a diversas condiciones de trabajo y su 
coeficiente de película interno y externo 
 
Condición de velocidad patrón 2,5 m/s, velocidad comparsa 5 m/s , IPS tubo 
exterior 2 y tubo interior 1 ¼  
Temperatura 





del aire (ºC) 




10,19595313 15 34,33811744 99,8158021 
10,19595313 20 34,2569072 100,916621 
10,19595313 25 34,18792435 102,0278 
10,19595313 30 34,10440528 103,135266 
10,19595313 35 34,04221722 104,256923 
10,19595313 40 33,97657877 105,380205 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 9. Temperatura de pared a diversas condiciones de trabajo y su 
coeficiente de película interno y externo 
 
Condición de velocidad patrón 2,5 m/s, velocidad comparsa 3,75 m/s , IPS 
tubo exterior 2 y tubo interior 1 ¼  
Temperatura 





del aire (ºC) 




9,404797003 15 29,1728635 117,088528 
9,404797003 20 29,1134035 118,258548 
9,404797003 25 29,06412547 119,440277 
9,404797003 30 29,00220589 120,615368 
9,404797003 35 28,95805591 121,807319 
9,404797003 40 28,91060624 122,999692 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 10. Temperatura de pared a diversas condiciones de trabajo y 
su coeficiente de película interno y externo 
 
Condición de velocidad patrón 3,5 m/s, velocidad comparsa 3 m/s , IPS tubo 
exterior 3 y tubo interior 2 
Temperatura 





del aire (ºC) 




14,9776828 15 21,55739676 50,4027915 
14,9776828 20 21,50909363 52,4227094 
14,9776828 25 21,4684088 54,4522785 
14,9776828 30 21,41851597 56,4817 
14,9776828 35 21,38191543 58,5227191 
14,9776828 40 21,34304513 60,5669496 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 11. Temperatura de pared a diversas condiciones de trabajo y 
su coeficiente de película interno y externo 
 
Condición de velocidad patrón 3.5m/s, velocidad comparsa 4m/s , IPS tubo 
exterior 3 y tubo interior 2 
Temperatura 





del aire (ºC) 




14,3251443 15 25,42715236 69,3693857 
14,3251443 20 25,36121005 71,123285 
14,3251443 25 25,3044479 72,8893041 
14,3251443 30 25,23710008 74,6536094 
14,3251443 35 25,18576302 76,4334853 
14,3251443 40 25,1320956 78,216706 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 12. Temperatura de pared a diversas condiciones de trabajo y 
su coeficiente de película interno y externo 
 
Condición de velocidad patrón 3,5 m/s, velocidad comparsa 4,5 m/s , IPS 
tubo exterior 3 y tubo interior 2 
Temperatura 






del aire (ºC) 




13,8350494 15 27,23307579 87,943148 
13,8350494 20 27,15818322 89,5629267 
13,8350494 25 27,09321533 91,1968336 
13,8350494 30 27,01704107 92,8271129 
13,8350494 35 26,95817299 94,4764381 
13,8350494 40 26,89697418 96,1288785 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 13. Temperatura de pared a diversas condiciones de trabajo y 
su coeficiente de película interno y externo 
 
Condición de velocidad patrón 3,5 m/s, velocidad comparsa 2,5 m/s , IPS 
tubo exterior 3 y tubo interior 2 
Temperatura 





del aire (ºC) 




13,2552727 15 19,44857567 95,2828366 
13,2552727 20 19,40893567 97,245455 
13,2552727 25 19,37608364 99,2234074 
13,2552727 30 19,33480393 101,192728 
13,2552727 35 19,3053706 103,184083 
13,2552727 40 19,2737375 105,176011 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 15. Diagrama árbol de problemas 
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Apéndice 16. Nomograma familia de ábacos para determinar tw en un IDC T-T con IPS de tubo exterior 2 y tubo interior 1 ¼ y con IPS de tubo exterior de 3 y 




















































Temperatura del aire, Tc (°C) 
tv, 125°C 
tv, 150°C (2) 
tv, 125°C (2) 
tv, 100°C 
tv, 100°C (2) 




Tc= Temperatura del aire (°C) 
tv= Temperatura del vapor (°C) 
tw= Temperatura del tubo interior (°C) 
*La notación (2) para tv indica que es un IDC T-T, tubo 
exterior 3 y tubo interior 2 
**Sin notación para tv indica que es un IDC T-T, tubo 
exterior 2 y tubo interior 1 ¼   
